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Compiti del Datore di Lavoro

La direzione aziendale direttamente o a mezzo di persona delegata cura:

di revisionare ed aggiornare il presente documento di valutazione del rischio incendio ogni

quaivolta mutino le condizioni dei potenziali pericoli presenti;
identificare e valutare i rischi;

favorirne il monitoraggio e il massimo contenimento possibile;

stabilire quali misure di prevenzione e protezione siano da adottare;

mantenersi informata sull'evolversi delle situazioni a rischio;

mantenersi informata sulle misure preventive e protettive.

Definizioni

Pericolo d’incendio:

proprietd o qualita intrinseca di determinati materiali o at-
trezzature oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di
utilizzo di un ambiente di lavoro che presentanc il potenzia-
le di causare un incendio.

Rischio di incendio:

probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di accadi-
mento di un incendio e che si verifichino conseguenze
dell'incendio sulle persone presenti.

Valutazione dei rischi incendio:

procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luo-
go di lavoro, derivante dalle circostanze def verificarsi di un
pericole di incendio.

Attivita svolta nell’'unita produttiva

All'interno del luogo di lavoro sopra identificato vengono svolte attivita di scuola dell'infanzia.

Attivita soggette al control

lo dei VVF, D.P.R. n.151 del 01.08.2011

voce * Voce di Rischio Incendio Valutazione
DM o Commento BIMI|E
74 |« Centrale termica esterna inserita nel corpo fabbrica X
{Voce 91 del DM 16.02.82)
67 | Scuola con piu di 100 persone X
(Voce 85 del DM 16.02.82)
it presente dc te é of propriaté a di uso esclusivo dellistituto in infestazione & non pué essere in aloun mada ripredotto senze auforizzazions scritta delio stesso
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Tipo di materiali manipolati ed immagazzinati

e materiale di cancelleria e di normale utilizzo {carta etc.) in ambiente scolastico
e materiali per pulizie in piccole quantita

Tipo di attrezzature ed arredi

« mobili ad uso scolastico in materiale composito a base di legno
e attrezzature da lavoro uso ufficio (PC, fotocopiatrici, stampanti, etc.) in materiale plastico

Caratteristiche costruttive strutture e rivestimenti

e strutture verticali in muratura ordinaria intonacata non classificate;
« solai prevalentemente in laterizio non classificato.

Dimensioni ed articolazione dei luoghi
Ambiente sviluppato su un piano fuori terra.

Caratteristiche delle vie di esodo

. vie di esodo idonee all’ambiente

Luogo sicuro

Scelta del luogo sicuro di raduno dove, in caso di emergenza, si dovra recare tutto il persona-
le ad eccezione di quello coinvolte nelle operazioni di pronto intervento. Il luogo sicuro deve es-
sere raggiunto, dopo aver abbandonato il proprio luogo di lavero, percorrendo le vie di esodo
senza correre, gridare o creare situazioni di panico, avendo, se possibile, preventivamente
tolto I'alimentazione elettrica principale all'unita produttiva.

Il luogo sicuro scelto risponde alle caratteristiche di sicurezza per le persone presenti.

L.uogo Sicuro: | Vedi planimetrie di emergenza esposte in ciascun singolo locale

Il presente documento & df proprista e df usc esclusivo delflsfifufo in intestazione & non pud essere In alcun modo rprodotto senza aulonzzazione scritta dello stesso
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Affollamento totale ipotizzabile

Numero massimo ipotizzabile di persone contemporaneamente presenti:

Vedi allegato n°5 del DVR 02 Piano di Emergenza

Valutazione della difficolta di evacuazione

In relazione alle caratteristiche strutturali dell'edificio, delle vie di esodo e del massimo affolla-
mento ipotizzabile degli ambienti.

Valutazione della difficolta di evacuazione, rischio di intrappolamento:

B = basso;
M = medio;

E = elevato.
Tipo di Valutazione
rischio Centro di Pericolo BIMIE
Vie di esodo s Vie di esodo facill X

Lavoratori incaricati alla prevenzione ed emergenza

Vedi allegato n°0 del DVR 02 Piano di Emergenza

# presente documento é of proprieté e di uso esclusivo delistitufo in Intestazione e non puc essere in alcun mado ripradotto senza autorizzazions scritta dello stessoe
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Individuazione dei pericoli d'incendio

e Materiali Combustibili e/o infiammabili, Centri Pericolo

Valutazione rischio:
B = basso;

M = medio;

E = elevato;

N.V. = non valutato perché limitata quantitad e correttezza di manipolazione e deposito.

Tipo fii ] . Valutazione
rischio Centro di Pericolo BIM!|E
Incendio interno Aule X
Rispostigli per contenimento materiali X
Refettorio/Laboratorio X
Incendio esterno Attivita limitrofe X
Centrale termica X
Fulmine Calcolo dells PROBABILITA'
Altro Imprevedibile
» Sorgenti Di Innesco:
Valutazione rischio:
B = basso;
M = medio;
E = elevato.
'Tipo di ] . Valutazione
innesco Centro di Pericolo BIMIE
Interno all'attivita Presenza fumatori (vige il divieto) X
Elettrico Apparecchi di manovra X
Apparecchi caldi (lampade, resistenze) X
Rischio di riscaldamento (quadri elettrici, cavi, prese) X
Esterno Veicoli parcheggiati su strada antistante X
Temeorismo Attentati alle strutture X
Altro Imprevedibile X

#f prasente documento é df proprieta e dof Uso esclusivo delfIstituto In intastazione e non puc assere in aicun modo rprodotto senza avtorizzazione scnitfa dellp stesso
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Misure di protezione antincendio presenti

PROTEZIONI PASSIVE
Protegge dal fuoco senza medificare il suo stato (non attivata)
Protezione Descrizione
1. quantitativo limitato di prodotti combustibili Si
2. aerazione locali Si
3. awvisi di comportamento Si
4. vie di fuga segnalate Si
5. scala di emergenza esterna No
6. scala interna protetta No
7. lucgo sicuro Si

PROTEZIONI ATTIVE

Protegge dal fuoco se viene modificato il

suo stato (se attivata da qualcuno o qualcosa)

Protezione Descrizione

1. impiante di allarme * Non presente

2, idranti s presenti

3. disalimentazione elettrica » presenza di interruttore generale

4. mezzi di estinzione portatili » dotazione adeguata di estintori portatili e adegua-
tamente mantenuti

5. servizio interno » esistenza di piano di emergenza

6. servizi esterni  afflusso, in caso di emergenza, dei soccorsi ester-
ni in tempi rapidi

7. procedure di comportamento » esistenza di procedure da adottare in caso di in-
cendio ed altre emergenze, a conoscenza sia del-
la squadra antincendio che di tutti i dipendenti
dell'unita produttiva

# presente documento & di propriefd e f uso esclusive delfIstituto in Infestazione @ non pud essere in alcun modo ripradolto senza autorizzazione sorifta deffo stasso
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Manutenzione e controlli

Al fine di ridurre i pericoli d'incendio & previsto un piano di manutenzione programmata da effet-
tuarsi secondo lo schema di seguitc descritto.
Delle operaziont pil significative effettuate viene tenuta una registrazione

Operazioni a_cura del Personale addetto alla squadra EMERGENZA

1. Operazioni a scadenza:
mensile
» sorveglianza della agibilita e funzionalita delle vie di fuga e delle porte di emergenza
o sorveglianza dell'efficienza dei mezzi di estinzione {estintori portatili @ manichette antin-
cendio)
¢ efficienza dei differenziali e delle lampade di emergenza

da registrare sul Registro dei Controlli Periodici appositamente predisposto

Operazioni a cura di Ditta esterna specializzata nella manutenzione ordinaria e straordinaria.
Viene mantenuto aggiornato un registro costituito dall'insieme delle scritturazioni rilasciate dalla
ditta interessata come attestato delle operazioni svolte,

1. Operazioni a scadenza semestrale:
& mezzi necessari in caso di emergenza:
o estintori.

¢ |dranti/naspi

2. Operazioni a cadenza biennale:

o impianto di terra

It presente di to 6 di proprials e of uso ivo dell'lstituto In intestaziona @ non pus essare in aleun modo rprodotto senza atdorizzaziong scritta deffo stesso
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Conclusioni

In conclusione si pud affermare che, per eliminare o ridurre la probabilith che si verifichi un in-

cendio & necessario che nelf'unita produttiva vengano costantemente attuate le precauzioni sot-

to elencate, di cui i iavoratori sono gia a conoscenza per la formazione ed informazione ricevuta:

effettuazione degli interventi programmati riportati nel documento della valutazione del ri-
schio;

costante aggiornamento dell'informazione e formazione dei lavoratori, operanti all'interno
dell'unita produttiva:

attuazione delle misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti ne-
cessari all'eliminazione dei rischi di incendio, quali il rispetto del divieto di utilizzare fiamme
libere e di fumare in tutti gli ambienti;

tenere sempre sgombre da qualsiasi oggetto ed impedimento le vie di esodo e le uscite di
sicurezza, senza chiuderle con chiave od altri mezzi;

non spostare, non nascondere e non coprire i mezzi di estinzione portatili e le loro segnala-
zioni;
effettuare almeno n. 2 volte/anno la prova di evacuazione;

non stoccare in uno o pid locali grandi quantitativi di carta, materiali di imballaggio, materiali
plastici;

non utilizzare vernici o solventi infiammabili o bombolette con gas infiammabili:

attuare costantemente i provvedimenti operanti per P'eliminazione dei rifiuti e degli scarti, evi-
tando I'accumule di materiali combustibili inutili.

non utilizzare apparecchi individuali o portatiii di riscaldamento che non siano stati forniti, in-
sieme alle relative istruzioni d'uso, direttamente dal Datore di Lavoro;

segnailare immediatamente eventuali difetti riscontrati su apparecchi elettrici in generale e
provvedere alla loro messa fuori servizio, in attesa dellintervento di riparazione;

mantenere il materiale combustibile (es.: cestini dei rifiuti, tessuti, materiali di arredo, carta,
etc.) ad opportuna distanza da punti critici (lampade, resistenze, prese elettriche).

Le sopra citate condizioni di esercizio della struttura devono essers costantemente verificate a

cura del referente responsabile del plesso scolastico o da suo delegato, con I'obbligo di riferire

tempestivamente al Datore di Lavoro le eventuali manchevolezze ed inosservanze.

If presente documento ¢ df propriet3 a di itso esclusivo dellstituio in intestazione @ non puo essers in alcun mode ripr.dolto senza autorizzazions scritte deflo stesso
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
| lavoratori nominati quali addetti alla Squadra di Emergenza hanno frequentato un apposito

corso di formazione secondo quanto previsto dal D.M. 10/3/98 per ambienti a medio rischio di
incendio. Tale formazione verra nuovamente erogata quale attivitd di aggiornamento ogni 3 anni
e/o in caso di variazione delle persone componenti la squadra di emergenza.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE
| lavoratori che frequentano l'unita produttiva partecipano, una volta I'anno, ad un incontro orga-

nizzato dal datore di Lavoro e svolto dal RSPP durante il quale vengono messi in evidenza
eventuali problematiche relative ai potenziali rischi residui presenti.

PIANO DI EMERGENZA
E stato definito e formalizzato un piano di emergenza e di pronto soccorso relativo a tutti i casi

di emergenza che possano verificarsi.

Il piano di emergenza integrale & a disposizione di tutti i lavoratori nella portineria del plesso, nel
quale sono inoltre esposti in maniera visibile n® 9 schede sintetiche:
Allegato 0  Organigramma della sicurezza

Allegato1 Norme da osservare in caso di emergenza

Allegato 2  Tabella numeri telefonici utili

Allegato 3  Informazioni da fornire ai Vigili del Fuoco

Allegato 4  Compiti ed Azioni del Responsabile del’lEmergenza
Allegato 5 Affollamento ipotizzabile

Allegato 6 Compiti ed Azioni degli Incaricati del’Emergenza
Allegato 7  Tabella incarichi

Allegato 8  Flow chart operative in caso di emergenza

atte ad informare tutto il personale sui punti di riferimento in caso di emergenza.

SEGNALETICA
In ogni ambiente sonc esposti cartelli monitori conformi alla normativa vigente in modo da in-

formare sul posto i lavoratori e le persone presenti sui rischi residui presenti e sulle vie di fuga
da utilizzare in caso di emergenza, compresa la planimetria specifica di emergenza del singolo
locale.

I presente documento & df proprieta e o uso esclusivo dellsfitulo in intestazione e non pud essere in alctun modo Hprodotio senza autorizzazione scritta defio Stesso
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PROGRAMMA DI REVISIONE PERIODICA

E previsto un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi ed in particolare del

rischio incendio, in occasione di significative modifiche all'attivita svolta o in caso di introduzione

di nuove attrezzature, impianti, macchine, etc.

A disposizione dei lavoratori

Nel’ambiente di lavoro sono presenti:

® cassetta medica di pronto soccorso

® segnaletica di emergenza appesa alle pareti che evidenzia il percorso da fare per raggiun-

gere il luogo sicuro estemo

® planimetrie plastificate dei percorsi di fuga in casc di emergenza (in ogni locale)

® cartelli che richiamano I'attenzione su rischi particolari

oltre a

Allegato 0
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8

Organigramma della sicurezza

Norme da osservare in caso di emergenza

Tabella numeri telefonici utili

Informazioni da fornire ai Vigili del Fuoco

Compiti ed Azioni del Responsabile del’Emergenza
Affollamento ipotizzabile

Compiti ed Azioni degli Incaricati del’Emergenza
Tabella incarichi

Flow chart operative in caso di emergenza

collocati nella locale portineria (centro di coordinamento in caso di emergenza).

# prasente documento ¢ di propristd & di uso esclusive deil'fstiuto in intestazions 8 non Puo essere in aicih mode riprodotto senza autorlzzezione scrifta dello stesso
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Nota finale

Il presente documento di valutazione del Rischio Incendio, costituito da n°12 pagine, verra mes-
so all'ordine del giorno in occasione della prossima riunione periodica della sicurezza.

It presente documanfo & di proprietd e di uso esciusive deltistituto in intestazipne a non pud essere in alcun moda riprodotto senza autorizzazione scritta delfo stesso




